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Riicklauftemperatur 50°C
Heizlast: nach DIN EN 12831
Tauscherleistung: kW
Pos.| Stck.| Bezeichnung DN (PN | Typ Fabrikat
1 4 | Absperrventil
F a Ochsenfurt GmbH
2 3 | Thermometer “E Houpistaie 42
3 4 m:._“_mm_‘CD@ 97199 Ochsenfurt
4 2 |Manometer mit Absperrventil |
5 1 | Volumenmessteil des Warmemengenzahlers ———
6 1 | Vorlauftemperaturfiihler m haltsch d
7 1 | Temperatur-, Mengen- u. Differenzdruckregler mit Fernfiihler chaltschema aer
8 | 1 |Tauchhilse Ubergabestation
9 1 | Schmutzfanger ‘ ‘ ‘
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